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PROYECTO Nº

PLANO NUMERO  3.1

PROYECTO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN A 45 KV “STR GARROVILLAS –
NAVAS DEL MADROÑO (2ª FASE) PARA MEJORA DEL SUMINISTRO

ELÉCTRICO EN LA ZONA (CÁCERES)

V: 1/500

ELÉCTRICA DEL OESTE
 DISTRIBUCIÓN S.L.U.

PERFIL LONGITUDINAL
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

H: 1/2000


